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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ ДНАЛИЗ
Образец поступил l9.08.202l 15:З0
Лабораторный номер 26З49 - 887

исIIытанIuI цроведены по адресу:г. Алексин, ул. Строителей, 8

дата начала испытаний 19.08.202l 15:30 дата выдачи результата 2З.08.2021 |4:25
1 Запах при 20О С балл 0 не более 2 ГоСт Р 57|64-2016,п.

5.8. 1.3.
2 Привкус балл 0 не более 2 ГосТ Р 57164-2016,п.

5.8.2.

Щветность градус 5,9+1,8 не более 20 ГосТ З 1 868-20 |2, л.4.2,
п.5 (метод Б)

4 Мутность мг/дмЗ 0,70*0,10 не более 1,5 ГосТ Р 5'7164-20|6,п.6

А.
КОЛИЧЕ СТВЕННЫЙ ХИМИЧЕ СК ИЙ ЛНАЛИЗ

Образец поступил 19.08.202l 15:З0
Лабораторrшй номер 26З49 - 887

исIштаниrI цроведены по адресу:г. Алексин, ул. Строителей, 8
дата начала исгrытаний 19.08,2021 15:30 дата выдачи результата 2З.08,202l 14.25

1 Аммиак и ионы аммония
(суммарно)

мг/дм3 0,10+0,06 не более 1,5 ГоСТ 33045-2014, п. 5
(Метод А)

2 Жесткость общая "ж 5,9*0,9 не более 7 ГоСТ З1954-2012,п,4
з Нитриты мг/л не более 3 ГоСТ 33045-20|4,л.6,

(Метод Б)
4 Нитраты мг/дм3 менее 0, l не более 45 ГоСТ 33045-2014, п,9

1Метол Д)
5 Сульфаты мг/дмЗ более 50 не более 500 ГоСТ 31940-20|2,п.6

(Метод3)
6 Хлориды мг/дм3 11,6+3,5 не более 350 ГоСТ 4245-'72,п.2
7 железо общее мг/дм3 0,20*0,05 не более 0,3 ГосТ 40l|-72,п.2

Мнения и интерцретации:
Условия проведения исIштаний:

температура воздуха 24,8 гр.Щельсия
относительная влажность 52 yо

напряжение в сети 220 В
частота пееменного тока 50 Гц

атмосферное даыIение 745 мм рт.ст.
результаты испытаниЙ "менее величиIш" указаны в соответствии с нижними пределами обнаружения методов

исследовании
оЖ идентичен мг-экв/дм3

А.

Образец поступиJI 19.08.202l l5: 10

Лабораторный номер 26З49 - ||45
испытаниJ{ цроведены по адресу :г. Алексин, ул. Строителей, 8

дата начала исrrытаний 19.08.202l 15:.25 дата выдачи результата 2З.08.202l 10:.07

я

1

|оOщее 

микробное число КоЕ/мл ) не более 50 МУк 4.2.1018-15 п.4-
7,п.8.1-8.4

2 |Общие (обобщенные)
lколиформные бактерии

KOE/IOO мл не обнаружено отсутствие МУк 4.2.10l8-15 п.4-
7,п.8.1-8.4

a
J |Термотолерантные

|колиформные бактерии
KOE/I00 мл не обнаружено отсутствие

заведующая лабораторией (

cTp,2lB2

.,/

0,008+0,004


